DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 4.2 Trimestre de 2018
CONCELHO DE ARMAMAR :
Camara Municipal de Armamar
ZONA DE ABASTECIMENTO: COURA * 1 de outubro a 31 de dezembro
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 2 verificacio da qualldade da 4gua da rede
puiblica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
ParSmetro {unidades} Valor Paramétrico {VP) slorss ohtidos N4 Ansiises | % Cumprimentc | M- Andlises (PCQA) %
fixado no DL 306/2007 Minimo | Mdximo | Suptriores VP do VP Agendadas | Realizadas Andlises Realizadas
Escherichia coli (N100 mi) ) 0 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mt) 1] 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mgl.) — 0,4 0,4 -— — 1 1 100%
Aluminic fus/LAJ) 200 0 0 0 — 0 [ -
lAmonlo {mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 (] 100% 1 1 100%
[ndmero de coldnias a 22 #C (N/ml) Sem alteragaio anormal 11 11 — — 1 1 100%
|§Ndmero de colénlas a 37 2C {N/ml) Sem alteracdo anormal 68 68 e - 1 1 100%
utividade {1:S/cm a 20¢C) 2500 46 46 0 100% 1 1 100%
\Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 [ 0 - 0 0 -—
Cor {mg/L PtCo) 20 <3 <3 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5659 6 6 1 0% 1 1 100%
Ferro (ug/t Fe) 200 0 o o = 0 0 -
Ma L Mn) 50 6,34 6,34 0 100% 1 1 100%
|N|traws {mg/L NO;) 50 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 [ 0 0 — 0 0 —
Oxidabilidade (mg/L O;} 5 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Chelro a 252C {Factor de diluiclio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|5abor a 252C {Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
[Turvagsio (NTU) 4 <1 <1 0 100% 1 1 100%
fAntiménio (j:z/L Sb) 5 0 0 0 = 0 0 —
[Arsénio (ug/i 4s) 10 0 0 0 = 0 0 =
I8 (ue/L) 1,0 0 0 0 — 0 0 =
nzofa)pirenc /L) 0,010 0 0 0 - 0 0 —
Boro (rag/L B) 1,0 0 0 0 — 0 0 —
Bromatos (jg/L BrO,) 10 0 0 0 - 0 0 -
Emm ) {ug/L Cd) 5.0 0 0 0 - 0 0 -
Ido L Ca) — 0 0 — — 0 0 —
bo {1g/L Pb) 25 0 0 0 — 0 0 -
F:nem_ {1g/L CN) 50 0 0 0 — 0 0 —
iCobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 - [ 0 -
pcromio (ug/i. Cr) 50 0 0 0 — 0 0 ==
§1,2 - didoroetano (g1} 3,0 0 0 0 - 0 0 -
[Dureza total (mg/L €aCO3) - 0 0 - - 0 0 —
[Enterocacos (N/100 mL) 0 o 0 0 - 0 0 —
|Fluoretos :m;_{t B 15 0 0 0 — 0 0 =
agnésio — 0 0 - -— 0 0 —
Merciirio (ug/L He) 1 0 0 0 = 0 0 =
wel (ug/L ) 20 0 0 0 —_ 0 0 -—
|selénio (ug/L Se) 10 0 0 0 — 0 0 -
250 0 0 0 — 0 [ —
200 0 0 0 - 0 0 -
250 0 0 0 - 0 0 -—
lcarbono Organico Total mz/L C) Sem alteracao anomal 0 0 = = 0 0 =
etracloroeteno e Yridoroetenc {ji:/L): 10 0 0 0 — — — -
Tetracloroeten L)| — [o] 0 — 0 0 —
Tricloroeteno — 0 0 — -— 0 0 —
idrocarb Arométicos Policidicos (pg/L): 0,10 0 0 0 e — —— ———
Benzo(b)ﬁuormi@n_[wu — 0 0 — -— 0 0 —
Benz:ikluoranteno _{FﬂL — 0 0 — - 0 0 -
Benzo(ghjperileno (jg/L) — 0 0 - - [} 0 —
indeno(1,2,3-ci)pir — 0 0 — — 0 0 —
ihalom - total i /L): 100 0 0 [ - - — —
i Cloroférmio(ug/L)] — 0 0 = . 0 0 -
Bromoférmi — 0 0 — — 0 0 -
Bromodiclorometanofug/L) — [ 0 - - 0 0 —
Dibromodorometano{pg/L] — 0 0 . e 0 0 —
ddas — total (ui:/1) 0,50 0 0 [ - 0 0 —
Atrazina 0,10 0 0 0 -— 0 0 —
Desetilatrazina (pug/L} 0,10 0 0 0 = [ [ =
Desetiiterbutilazina (pg/L 0,10 0 0 0 — 0 0 -
MCPA(g/L 0.10 0 0 [ - 0 0 —
Imidaciopride 0,10 0 0 0 — 0 0 —
clorpirifos (ug/L 0,10 0 0 0 — [) 0 —
Alfa-Total (Ba/l)] 0,10 0 0 0 = 0 0 —
Beta-Total 1,00 0 0 0 — 0 0 —
Dose IndicativaimSv/ano 0,10 0 0 0 -— 0 0 —
Rad#o (Bq/1)| 500,00 0 0 0 - 0 0 -

NOTA 1: Freguesias controladas na ZA de COURA: Freguesia de Armamar.

NOTA 2: Pontos de amostragem gue constam no relatorio: PA Beco de St. Anténio.
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|informacsio complementar relativa 3 averiguacsio das situagBes de incumprimento dos VP (causa e m?ﬂdﬁcorre as) 0 valor do pH é caracteristico da 4gua bruta.

Jodo Paulo Fonseca (O presidente)
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Data da publicitagio: 11-02-2019.
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