DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

CONCELHO DE ARMAMAR

3.2 Trimestre de 2018

Camara Municipal de Armamar

ZONA DE ABASTECIMENTO: CONTIM *

1 de julho a 30 de setembro

Em conformidade com o Decreto-Lel n.¢ 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.¢ 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede
publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

oS fuaades) Valor Paramétrico (VP) VA e N.2 Anslises || % Cumprimento | "2 Andlises PCQA) %
fixado no DL 306/2007 Minimo | Méximo | SuperloresVP do VP Agendadas | Realizadas Andlises Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) ] 0 0 0 100% 2 2 100%

IDesinfetante residual (mg/L) — 0,35 0,5 - 2 2 100%
Aluminio (ug/E Al) 200 0 0 0 — 0 0 —
[Amonio (mg/L NH,) 0,50 0 0 0 - 0 0 -
[Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 e -— 0 0 —
INl'lmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteracéo anormal 0 0 ome — 0 0 -
[Condutividade {S/cm a 202C) 2500 0 0 0 = 0 0 =
I Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 0 0 - 0 0 =
lcor {mg/L PtCo) 20 0 0 0 0 0 =
H {Unidades pH) 26,509 0 0 0 - 0 0 =
Ferro (uz/L Fe) 200 0 0 0 — 0 0 —
[Manganés (ug/L Mn) 50 0 0 0 = 0 0 =
Nitratos (mg/L NO.)2 50 0 0 0 - 0 0 -
Nitritos (mg/L NO;) 05 0 ) 0 — 0 0 =
Oxidablildade (mg/L0,) 5 0 0 0 = 0 0 e
lCheiro a 252C (Factor de diluigéio) 3 0 0 0 — 0 0 -
|sabor a 252€ (Factor de diluicio) 3 0 0 0 = 0 0 =
Turvaglio (NTU) 4 0 0 0 — 0 0 -
Antiméni (Mg_/ L Sb)2 5 0 0 0 - 0 0 -
Arsénio {ug/L As)2 10 0 0 0 — 0 0 e
Is (wg/1)2 1,0 0 0 0 — 0 0 P
{Benzo(a)pireno (jsg/L) 0,010 0 0 0 = 0 0 =
{Boro (mz/L B)2 1,0 0 0 0 = 0 0 =
{Bromatos (ug/L Br0)2 10 0 0 0 — 0 0 —
{Cadmio (ug/L Cd)2 5,0 0 0 0 = 0 0 =
{Caiclo (mg/L Ca) = 0 0 = = 0 0 =
{Chumbo (;s/t Pb) 25 0 0 0 - 0 0 —
Gi {iag/L CN)2 50 0 0 0 — 0 0
[Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 = 0 0 =
Crémio (@ﬂg_/ LCr)2 50 0 0 4] — 0 0 —
1,2 —dicloroetano (j13/1)2 3.0 0 0 [o] - 0 0 -
{Dureza total (mg/L CaCO3) — 0 0 — — 0 0 —
{Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 = 0 0 =
{Fluoretos (mg/L F)2 1,5 0 0 0 = 0 0 =
iMagnésio {ma/L Mg) = 0 0 = = 0 0 =
iMercirio (jig/L Hg)2 1 0 0 0 0 0 N
Equuel !M/ L NI) 20 0 0 0 - 0 0 -
Selénlo (uﬂL Se)2 10 0 0 0 - 0 0 -
Cloretos (mg/L C1)2 250 0 0 0 — 0 0 —-
S6dio (mg/L Na)2 200 0 0 [ - 0 0 -
Sulfatos (mg/L SO,)2 250 0 0 1] - 0 0 -
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem altera¢do anormal 0 0 - — 0 0 --—-
[Tetradl e Tridoroeteno (ug/L):2 10 0 0 0 -—- - - -—
Tetracl (M_IL)Z — 0 0 - -— 0 0 —
Tricl (ug/L)2 - 0 0 — — 0 0 -
Hid b Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 0 0 0 —- - -— —
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) - 0 0 - - 0 0 -
Benzo{k)fluoranteno (ug/L)| — 0 0 — — 0 0 —
Benzo(ghh)perifeno (ug/L) — 0 0 -— -— 0 0 —-
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pz/L) — 0 0 -— — 0 0 —
Trihal tanos - total (ua/L): 100 0 0 0 - - —=n -—-
Cloroférmio(g/L) — 0 0 — - 0 0 —
Br formio{ug/L) — 0 0 — - 0 0 —n
Bromodidorometano(pw‘ — 0 0 ~-- — 0 0 o
Dibromociorometano{jg/L) — 0 0 -— — 0 0 —-
sticidas — total (j:2/1) 0,50 [ [} 0 — 0 0 —
Atrazina {v2/L) 0,10 0 0 0 -— 0 0 —
Desetilatrazina {;u 0,10 0 0 0 — 0 0 -—--
Desetiiterbutilazina (/L)) 0,10 0 0 0 - 0 0 —
MCPA(y:/1)2 0,10 0 0 0 - 0 0 -
imidaclopride (;i:/L)2} 0,10 0 0 0 = 0 0 i
clorplrifos (n,ug_ll)z 0,10 0 0 0 — 0 0 —
Alfa-Total {Bg/1)2 0,10 0 0 0 - 0 0 =
Beta-Total (Ba/1)2 1,00 0 0 4] —- 0 0 -
Dose Indicativa( fano)2 0,10 0 1] 0 — 0 0 -
Rad3o (Bq/1} 500,00 0 0 0 — 0 0 -—

NOTA 1: Fregueslas controladas na ZA de Contim: Freguesia de S. Cosmado.

NOTA 2: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta:

NOTA 3: Pontos de amostragem que constam no relatorio: PA Domicilio-R. do Cabecinho, PA Domicillo-Travessa Ribeiro.

Informacg&o complementar relativa a averiguagdo das situacSes de incumpr}
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